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ABSTRACT
Pusat-pusat pembangkit tenaga listrik berada jauh dari pusat beban, hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar dalam
penyaluran daya listrik. Kerugian tersebut disebabkan oleh saluran yang cukup panjang. Sehingga, dalam penyaluran daya listrik
melalui tranmisi maupun distribusi, akan mengalami jatuh tegangan sepanjang saluran yang dilalui. Untuk mengurangi jatuh
tegangan diperlukan metode analisa yang bertujuan mengetahui rugi-rugi yang terjadi. Besar drop tegangan yang terjadi pada feeder
Syiah Kuala sangat dipengarui oleh besar arus dan nilai impedansi sehingga jatuh tegangan yang terjadi pada feeder Syiah Kuala
tidak boleh melebihi acuan standar SPLN No 72 Tahun 1987 yang telah ditentukan yaitu sebesar -10% dari tegangan nominalnya.
Drop tegangan yang paling besar terjadi pada gardu SKL 16-00 sebesar 4,22 % yang disebabkan oleh arus beban berlebih. Untuk
SKL 32-00 jatuh tegangan sebesar 4,084% disebabkan panjang saluran serta pembebanan trafo berlebih, akan tetapi drop tersebut 
tidak melebihi standar yang telah dibuat yaitu tegangan tidak berada di bawah 18 kV. Sehingga drop tegangan masih dianggap
layak untuk feeder Syiah Kuala.
